Transformatorschaltrelais-applikation fur
Trenntrafo fur z.B. Medizintechnik. Ein Einschalt-
Stromstof3 entfallt auch nach Auftreten einer

Netzseitigen Umschaltlucke.
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TSRL mit Halbwellenausfallerkennung, TSRL22101300, wegen
Liicke hei Netzumschaltung,
Die netzseitige Lucke kann kleiner 5 msec. sein, trotzdem
kann das TSRL sofert abschalten und neu starten.
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